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Julkinen

Sähkömarkkinat 2016
• Sähkön kulutus Suomessa vuonna 

2016 oli 85,1 TWh. Kulutus kasvoi 
noin 3 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna.

• Suomen sähkönkulutuksen 
tuntikeskiteho nousi uuteen 
ennätykseen 15 100 MW 7.1.2016

• Nettomääräisesti sähköä tuotiin 19 
TWh vuonna 2016, joka on yli 
viidennes sähkön kokonaiskäytöstä

• Tuulivoiman tuotantoennätys 1300 
MW vuoden lopulla

• Huippukulutustilanteessa pienet 
marginaalit koko Itämeren alueella
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Talven 2016 – 2017 kulutushuipputilanne
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Tuotanto [MWh/h]
Kulutushuippu-

tunnilla
5.1.2017 klo 17-18 

Tuotantohuippu-
tunnilla 

9.2.2017 klo  9 - 10

Talven
korkein

Vesivoima 2 029 2 218 2 324

Ydinvoima 2 736 2 784 2 789

Lauhdevoima 87 620 672

CHP, kaukolämpö 2 944 3 124 3 134

CHP, teollisuus 1 651 1 938 1 978

Tuulivoima (osa arvioitu) 258 103 1 328

Muu tuotanto (arvio) 256 217 263

Tehoreservi 0 0 0

Yhteensä 9 963 11  042 12 488***

5.1.2017 klo 17 - 18
Kulutus 14 273 MWh/h
Tuotanto 9 963 MWh/h
Rajasiirrot* 4 308 MWh/h
Lämpötila** - 20 °C

66 MW

911 MW

1191 MW 1497 MW

54 MW

644 MW

*ei sisällä Ruotsin ja Ahvenanmaan välistä siirtoa
**alueellisella sähkönkulutuksella painotettu lämpötila
*** laskennallinen arvo, ei toteutunut



Edellistalvien kulutushuiput ja lämpötilat

Päivä Tunti Kulutus (MWh/h) Lämpötila* (°C)
4.1.2008 17-18 13 288 -8

16.1.2009 8-9 13 045 -11

28.1.2010 8-9 14 320 -16

18.2.2011 9-10 14 804 -28

3.2.2012 18-19 14 304 -23

24.1.2014 8-9 14 288 -17

22.1.2015 8-9 13 494 -15

7.1.2016 17-18 15 105 -25

5.1.2017 17-18 14 273 -20
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*alueellisella sähkönkulutuksella painotettu lämpötila



Kulutus ja tuotanto kulutushuippuviikolla 1/2017
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Sähkön tuotanto kulutushuippuviikolla 1/2017
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Tuulivoimatuotanto kulutushuippuviikolla 1/2017
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Talven 2016 – 2017 tuontiennätys
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Tuonti [MWh/h] Kaupallinen siirto 
5.1.2017 klo 6-7

Mitattu siirto 
5.1.2017 klo 6-7

Talven korkein 
mitattu tuonti

Pohjois-Ruotsi SE1 1 440 1 095 1 564
Keski-Ruotsi SE3 1 200 1 187 1 205
Norja NO 40 6 90
Viro EE 1 016 1 002 1 002
Venäjä 1 454 1 465 1 538
Yhteensä 5 150 4 754 5 400***

5.1.2017 klo 6 - 7
Kulutus 13 450 MWh/h
Tuotanto 8 701 MWh/h
Rajasiirrot* 4 754 MWh/h
Lämpötila** - 21 °C

6 MWh/h

*ei sisällä Ruotsin ja Ahvenanmaan välistä siirtoa
**alueellisella sähkönkulutuksella painotettu lämpötila
*** laskennallinen arvo, ei toteutunut

1095 MWh/h

1187 MWh/h 1465 MW

34 MWh/h

1002 MWh/h



16.3.2017Etunimi Sukunimi9



16.3.2017Etunimi Sukunimi10



16.3.2017Etunimi Sukunimi11



16.3.2017Etunimi Sukunimi12



Yhteenveto talven kulutushuipusta
• Talven kulutushuipusta selvittiin hyvin!

• Kulutushuippu oli n. 800 MW pienempi kuin edellistalvena 
tapahtunut "all time high",15 100 MW, jolloin koko maan 
sähkönkulutuksella painotettu keskilämpötila oli -25°C. Talven 2016-17
kulutushuipun aikana vastaava keskilämpötila oli - 20°C. 

• Kotimainen tuotanto ja rajasiirtoyhteydet toimivat ilman merkittäviä vikoja

• Kotimaisella tuotannolla oli tehonnostovaraa eikä tehoreserviä käynnistetty

• Naapurimaista oli sähköä saatavissa, tuontikapasiteetti Venäjältä oli lähes   
täysimääräisesti hyödynnetty kulutushuipputunnilla

• Suomi on vahvasti tuontiriippuvainen kulutushuipuissa,
myös Olkiluoto 3 valmistumisen jälkeen

• Lauhdekapasiteetin sulkemisilla Suomessa ja lähialueilla sekä  
mahdollisella Ruotsin ydinvoiman alasajolla merkittävä vaikutus tehon 
riittävyyteen
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Julkinen

Kantaverkko vuonna 2025
• Suomen sähkönkulutus on keskittynyt 

eteläiseen Suomeen
• Sähköntuotanto on keskittynyt pohjoiseen, 

Ruotsi on Pohjoismaiden suurin 
tuulivoimantuottaja

• Ruotsin ja Suomen välinen kolmas yhdysjohto 
lisää siirtokapasiteettia 800 megawattia

• Uutta tuulivoimaa länsirannikolle 
1900 megawattia

• Uutta ydinvoimaa länsirannikolle
1200 megawattia

• Fingrid pyrkii varmistamaan riittävän siirtokyvyn 
neljällä vahvalla 400 kilovoltin siirtoyhteydellä 
pohjoisesta etelään



Julkinen

Fingrid Avoin data-palvelu on avattu!

Sivusto löytyy osoitteesta https://data.fingrid.fi

Fingrid on ensimmäisenä eurooppalaisena kantaverkkoyhtiönä avannut kaikille avoimen palvelun, jonka 
kautta jaetaan kootusti tietoa Suomen sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinoista. Avoimella datalla 
tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevia sisältöjä ja dataa, jota kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta 
hyödyntää ja jakaa.

Kaikki se data, mitä tämän esityksen kuvissa ja graafeissa on käytetty, on julkista ja ollut jo 
hetken saatavilla palvelusta! 



Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196

Kiitos !


